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ZSE Diistribidcia, a.s. Bratislava
Bankové spojenie - VUB Bratislava Mesto
Cislo u&tu: 2538033751/0200

OBJEDNAVKA: KZ 8463

© Pri uhrade pouZivajte ake variabilny symbol &islo tejte faktﬂ.ry

Faktara ¢.3101823

Obec Dechtice
Obecny urad
Dechtice 488
919 53 Dechtice

1C0: 00312363

Détum splatnosti: 12.04.2011
Datum dodania/spotreby: 23.03.2011
Détum vyhotovenia: 28.03.2011
VéZeny obchodny partner,
fakturujeme Vém za preskisanie elekiromera v.£.4664661-COM4700110948 A0 BT / seteva
MnoiZstvo Suma bez DPH DPH DPH Suma
{mer.j.) (EUR) (%) (EUR) (EUR)
preskisanie elektromera 160,18 20,00 32,04 192,22
V)'Jstupné DPH 20,00 % 160,18 32,04 192,22
Spoiu 160,18 32,04 192,22 EUR
Zaokrihlenie 0,00 EUR
Ciastka na zaplatenie 192,22 EUR
R

ZSE Distribacia, a.5. Culenova 6, 816 47 Bratislava 1,
IE0O 363 615 18, IC DPH SK2022189048, DIC 2022189048

2538033751/0200 VUB Bratislava — mesto, IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751 SWIFT/BIC: SUBASKBX

2626106826/1100 Tatra Banka, a.s., IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, SWIFT/BIC: TATRSKBX
Spoloénost’je_ Zapisani v obchodnom'registri Okresnéhn siidu Bratislava [, oddicl SA, v.&. 3879/B



OTC, s.r.0.
M R. sTBFANIKA 83, 920 01 HLOHOVEC

|Podatel:  CALL centrum | Vyrobné Eislo : 4664661 Meraci tozsah 3::220!380\! 10-40A

Pradmet:  Elektromer Rok viroby: 1988 Konktanta : 135

Vyrobea:  KRIZIK T Dilumoverenia: __ 10. 7. 2009 | Nasab. Siselnika;

- [Typ: _EBTA4K- - [Phtrostoverspiade: 10.7.2019 . . [COM: 4?Q011'0948.
_Uradm?ﬂvmr' (’3822!2!77-286 _ [Triedapresnosti: 2 Ochr. plomba : "

y merania: Teplota pmmdta. 23=I=2"C
' Poloha ptistroja: vemkﬂm

_sm.dmm Metoda porovnania energie.
2it¢ pracovey atalén: 2310!3, vyrobné éislo 204912024‘6 certifikét o kalibréeii SMU &islo 028:’240!22!10»

Rozfren4 neistota merania I/ = +0,07%
Uvedénd iozirena neistota merania je vyjadrend ako standardna neistota merania vynésobena koeficientom: polnyha k=2,
o pn normﬁ]nom mzdelenf mdpuveﬂé konfidenne] pmvdepodohnostl priblizie: 95%.

VYSLEDOK KALIBRACIE
Stavpotitadla VE: 961 |
Stav overovacich znadick : M50, neporusend
‘Stav slektromern : lnechalmky nepoikodeny

1 elektromera nenastiva,

0,5% menovitdho priidu.
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Elektromer vyhovuje: mmckﬁnametmlogmks’rm poitadavkﬁn prifohy & 14 k vyhlaﬁke ONMS SR 5210/2000Z.2.
v zneni neskerdick predpisov.
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